
Comunicação Modbus
Eu gostaria de implementar um software próprio

para ler os registradores dos aparelhos Novus
através da comunicação serial (RS485 - Modbus

RTU). Como posso fazer isso?
Infelizmente, não oferecemos suporte para o desenvolvimento de software próprio.
Contudo, em anexo (ver abaixo) está um pequeno artigo que se propõe a ajudar
aqueles que gostariam de implementar um software para a leitura dos registradores
dos nossos aparelhos via comunicação serial (RS485 / Modbus RTU). Deixamos
claro que a configuração dos aparelhos por softwares que não sejam os
nossos é totalmente desaconselhada. 

Considere também a utilização de algum dos nossos softwares para monitoração on-
line: FieldChart ou Superview. 

Uma dica: na depuração da comunicação, utilize os leds indicativos dos aparelhos
e/ou do conversor RS485 como parâmetros para verificar se o comando Modbus
está chegando no aparelho (pisca o led Rx do aparelho ou Tx do conversor) e se o
mesmo está retornando uma resposta ao mestre (pisca o led Tx do aparelho ou Rx
do conversor). 

Recomendamos também a leitura das questões sobre redes RS485, pois podem ser
úteis no seu desenvolvimento. 

Onde conseguir mais informações sobre redes RS485 e RS422? 
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