
FieldLogger I/O
Por que o relé foi acionado se a entrada não
alcançou o set point de alarme especificado?

Deve-se verificar se o relé em questão está realmente configurado como relé de
alarme ou se está configurado como saída digital, o que torna o seu acionamento
indiferente ao estado dos canais de entrada. 

Se estiver configurado como relé de alarme, verificar se algum outro canal não está
utilizando o mesmo relé para acionar em uma determinada situação de alarme
própria. Nesse caso, o relé será acionado em qualquer uma das situações (OU
lógico) e permanecerá acionado até que nenhuma das situações de alarme esteja
mais ocorrendo. 
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