
N1500-G
Como conectar células de carga ao N1500G?

Para conexão de células de carga ao N1500G, deve-se antes considerar a sensibilidade da célula, para então determinar o tipo de entrada a ser configurado no indicador. 

Geralmente células de carga apresentam uma sensibilidade de 2mV/V de alimentação, que representa o seu sinal no fundo de escala. 

Logo, para uma alimentação de 10V, temos 20mV de fundo de escala para a sensibilidade exemplificada anteriormente.Para 24V, temos uma fundo de escala de 48mV. 

No 1500G está disponível o tipo de entrada 20mV. Para 48mV podemos configurá-lo para 50mV e então compensar essa diferença nos limites de indicação. 

Na figura se pode visualizar as conexões, quando se utiliza a fonte de 10Vdc ou 24Vdc do N1500G. 
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